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Zbiorcza roczna ocena jakosci wody (1.01.2021-31.12.2021 r.)
na plywalni Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej 2 w Itawie

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015
r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda w plywalniach (Dz. U. z 2021 r., poz. 349)
oraz po przeanalizowaniu:

* parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w § 3 ust. 1
ww. rozporzadzenia;

» wynikow badan wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajacego plywalnig;

« zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan przez zarzadzajacego plywalnia oraz zastosowanych
metod referencyjnych analiz;

* wynikéw badan wody wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie
przed wydaniem oceny,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hawie, dokonujgc zbiorczej rocznej oceny jakosci wody
za okres 1.01.2021-31.12.2021 r. stwierdza, ze:

1. Woda doprowadzona na plywalni¢ pochodzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode w
Ifawie i spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

2. Plywalnia wyposazona jest w 4 niecki basenowe oraz 27 natryskéw, z ktorych dokonywano
oceny jakosci wody zgodnie z wymaganiem rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda w plywalniach.

3. Ocena parametrow jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego piywalnia
w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej udokumentowania,

2) systematycznego udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikow
pomiaréw w zakresie pH, potencjalu redox, chloru wolnego, chloru zwiazanego i
temperatury.

4. Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly przez zarzgdzajacego :

1) zgodnie z ustalonym harmonogramem z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Hawie, kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na
pogorszenie jakosci wody na plywalni - po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zafgczniku NR 1 i Nr 2 do rozporzadzenia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda w
plywalniach
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- zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, ogblna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48 h, Legionella sp., chloroform, X
THM, metnos¢, azotany, utlenialnosé
- zarzadzajacy nie wykonywal badania wody wprowadzonej do niecek z systemu
cyrkulacji ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych poboru wody
3) zgodnie z wymagang czestotliwo$cia okreslong w zalaczniku Nr 3 do rozporzadzenia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda w
plywalniach
4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zatgczniku Nr 4 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda w ptywalniach
5) w laboratorium posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Centrum
Badan i Dozoru Gérnictwa Podziemnego Sp. z 0.0. ul. Lgdzinska 8, 43-143 Ledziny.

W 2021 r., ptywalnia w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej 2 w [fawie
funkcjonowala w oparciu o stan prawny, w tym rozporzgdzenia Rady Ministrébw w sprawie
ustanowienia okres$lonych ograniczen, nakazéw i zakazoéw w zwigzku z wystapieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021r., poz.861 z pdézn.zm.). W zwigzku z powyzszym administrator wykonywat badania
wody basenowej kazdorazowo przed ponownym otwarciem obiektu.

Jakos¢ wody na ptywalni krytej Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej 2 w Itawie
w ocenianym okresie spelniala wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne w probkach wody
pobranych w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez zarzadcg.

Przed wydaniem rocznej oceny jakosci Panstwowy Inspektor Sanitarny w Itawie 2 sierpnia
2021 r., pobral probki wody z niecek basenowych oraz natrysku. Prébki wody zbadane w
Laboratorium Badari Srodowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Itawie i Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnoséei Oddziatu
Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
wykazaly niespetnienie wymagan:

- w zakresie fizykochemicznym stwierdzono przekroczenia nw. parametréow:

- ponadnormatywne stezenie chloru wolnego - w probce wody pobranej do badania z wody w wody
w basenie rekreacyjnym, dopuszczalny zakres wartosci w niecce basenowej 0,3-0,6 mg/l Cl,

- ponadnormatywne stezenie chloru zwigzanego - w probce wody pobranej do badania z wody w
basenie rekreacyjnym, basenie sportowym, basenie schtadzajgcym, jacuzzi, najwyzsze dopuszczalne
stezenie 0,3 mg/l Cly,

- przekroczenie odczynu pH w prébce wody pobranej do badania z wody w basenie sportowym,
dopuszczalny zakres wartosci 6,5-7,6

Woda w plywalni stanowi dogodne warunki do rozwoju i rozprzestrzeniania sie rdznorodnych
mikroorganizméw chorobotwoérczych ze wzgledu na temperatur¢ oraz dostgpnosé substancji
pokarmowych, dlatego konieczne jest prowadzenie dezynfekcji wody i utrzymanie takiej jej jakosci,
aby nie stanowila zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw. W zwigzku z tym, w wodzie musi by¢ stale
obecny srodek dezynfekcyjny, w stezeniach dzialajgcych szybko i skutecznie na mikroorganizmy
wnoszone przez osoby korzystajace z kapieli, a jednoczesnie nie dzialajacy toksycznie na organizm
cztowieka i draznigco na $luzéwki kapiacych si¢ osdb. Dlatego tez, podstawowym wyzwaniem
technologicznym jest uzyskanie stanu, w ktérym woda w plywalniach spelnia wymagania
mikrobiologiczne, a jednoczesnie zawartos¢ srodka ‘dezynfekcyjnego i produktow jego dzialania jest
na odpowiednio niskim poziomie, niestanowigcym zagrozenia dla osob korzystajacych z ptywalni.

Wskutek podejmowanych kazdorazowo przez zarzadzajacego plywalnig dziatan naprawczych, jakosé
wody doprowadzana byla do wymagan okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z
2021 r., poz. 349).
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Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw woda w ptywalni Centrum Turystyczno-
Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej 2 w Itawie, w tym doprowadzona na ptywalni¢ z wodociagu
spetnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zatagcznika NR 1 i Nr 2 do rozporzadzenia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda w plywalniach (Dz.
U.z 2021 r., poz. 349).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hawie majac na uwadze powyzsza analize
stwierdza, ze administrator prowadzit ocen¢ jakosci wody w ww. plywalni zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo zdrowotne o0séb
korzystajacych z ptywalni.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajgcy ptywalnia w komunikacie
zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o
ostatniej zbiorczej ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Itawie.
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