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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [tawie

14-200 Hawa, ul. H. Sienkiewicza 10, tel.: 89 649 04 20, fax 89 649 04 21

Itawa, 16 lutego 2023 r.

Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Niepodleglosci 11
14-200 Itawa

Calu

HK.0444.21.2023

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
NA PEYWANI W ILAWIE

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z péZzn.zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda w plywalniach (Dz. U. z
2022 1., poz. 1230) Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Itawie przedstawia zbiorczg ocene
jakosci wody na plywalni Itawskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Biskupska 2 za
okres od 1.01.2022-31.12.2022 r.

Podstawa wydania niniejszej zbiorczej oceny jakosci wody na ptywalni jest analiza:

— parametréw jakosci wody w pltywalni ocenianych na podstawie biezgcej obserwaci,
i systematycznych pomiaréw przez zarzadzajacego (chlor wolny, chlor zwigzany, pH, redox,
temperatura), dokumentowane spostrzezen i podejmowanie czynnosci w zwigzku ze
stwierdzonymi nieprawidlowosciami,

— wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez zarzadzajacego plywalnia,

— zakresu i czgstotliwosci wykonywanych badan wody przez zarzadzajacego plywalnia (czyli
realizacji harmonogramu),

= wynikéw badan wody w ptywalni wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ifawie (jeden raz w roku pelen zakres).

Woda na ptywalni powinna spelniaé wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne — zgodnie z
zalgeznikiem nr 1 i nr 2 ww. rozporzadzenia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach.

W odniesieniu do ptywalni ICSTiR w Hawie w zakres badan wchodzily nastgpujace parametry:
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C po 48 h,
Legionella sp., potencjat redox, pH, chlor wolny, chlor zwigzany, chloroform, ZTHM, glin, azotany,
utlenialno$¢.

Cazgstotliwos¢ i zakres badan przeprowadzanych przez zarzadzajacego plywalnia byla zgodna z
obowigzujgeymi wymaganiami w tym zakresie. Badania wykonane przez Osrodek Badan
Srodowiska Zagrozen Naturalnych Centrum Badan i Dozoru Gérnictwa Podziemnego Sp. z 0.0. w
Ledzinach, ktéry zastosowal metodyki referencyjne analiz wody na ptywalniach, wskazane w ww.
rozporzadzeniu.

Badania wykonane w ramach nadzoru przeprowadzone przez Laboratorium Badan Srodowiskowych
i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Itawie i
Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci Oddzialu Badania Wody, Gleby, Powietrza
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Woda w plywalni stanowi dogodne warunki do Tozwoju i rozprzestrzeniania sie réznorodnych
mikroorganizméw chorobotwérczych ze wzgledu na temperature oraz dostepnosé substancji
pokarmowych, dlatego konieczne jest prowadzenie dezynfekeji wody i utrzymanie takiej jej jakosci,
aby nie stanowila zagrozenia dla zdrowia uzytkownikow. W zwigzku z tym w wodzie musi by¢ stale
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obecny $rodek dezynfekcyiny, w stezeniach dziatajacych szybko i skutecznie na mikroorganizmy
wnoszone przez osoby korzystajace z kapieli a Jednoczesnie nie dziatajacy toksycznie na organizm
czlowieka i draznigco na $luzéwki kapigcych sie 0sob. Podstawowym wyzwaniem technologicznym
jest uzyskanie stanu, w ktérym woda na plywalniach spelnia wymagani mikrobiologiczne, a
jednoczesnie zawartosci $rodka dezynfekeyjnego i produktow jego dzialania s3 na odpowiednio
niskim poziomie, niestanowigcym zagrozenia dla 0s6b korzystajgcych z ptywalni.

Zarzadzajacy plywalnia dokonywat biezacej obserwacji wody, ktérg whasciwie dokumentowat. W
sposéb systematyczny i udokumentowany nadzorowat pracg urzadzen oraz rejestrowal wyniki
pomiaréw jakosci wody na plywalni.

W terminie od 15.08 do 4.09.2022 r. obickt byt wylaczony z uzytkowania ze wzgledu na
planowang coroczng przerwe eksploatacyjna, podczas ktérej zostaly wykonane min.: prace
porzadkowe, przeglad urzadzen, wymiana oswietlenia hali basenowej oraz remont zjezdzalni.
W zwigzku z powyzszym, administrator wykonat badania wody basenowej przed ponownym
otwarciem obiektu.

Jakos¢ wody na plywalni krytej Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul, Biskupskiej 2 w Itawie
W ocenianym okresie spetniata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne w prébkach wody
pobranych w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadce.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Itawie na potrzeby dokonania zbiorczej oceny,
czy woda na plywalniach, w tym woda doprowadzana na ptywalnie, spelnia wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreglone w zatagcznikach nr 11 2 do ww. rozporzadzenia,
przeprowadzit badania jako$ci wody, ktére wykazaly nieznaczne odchylenia w zakresie parametrow
fizykochemicznych, tj.:

— stezenia chloru wolnego - w probee wody pobranej do badania z basenu rekreacyjnego wynik
wyniést 0.62 mg/l Cl, (dopuszczalny zakres wartosci w niecce basenowej 0,3-0,6 mg/l Cly),
— stezenie chloru zwigzanego - w prébee wody pobranej do badania z basenu rekreacyjnego
wynik wyniést 0,78 mg/l Cl,, basenu sportowego wynik wyniést 0.47 mg/l Cl,, basenu
schladzajgcego wynik wyniést 0.33 mg/l Cly, jacuzzi wynik wynidst 0,74 mg/l Cl,
(najwyzsze dopuszczalne stezenie 0,3 mg/l Clp).

Zarzadzajacy plywalnig niezwlocznie podjat dziatania naprawcze. Po zakonczonych dziataniach
naprawczych zarzadzajacy pobrat prébki wody do badan, ktére potwierdzity ze woda spelnia
wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne okre$lone rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.
U. 22022 1., poz. 1230).

Jakos¢ cieplej wody uzytkowej w natryskach w zakresie obecnogci Legionella sp. odpowiadata
Wwymogom zawartym w zal. nr 1 ww. rozporzadzenia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Itawie majac na uwadze powyzszg analize

stwierdza, ze administrator prowadzit oceng jakosci wody na ww. plywalni zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw oraz w Sposéb  zapewniajgcy bezpieczefistwo zdrowotne 0s6b
korzystajacych z plywalni.
Zgodnie z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnia w komunikacie
zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o
ostatniej zbiorczej ocenie jakosci wody na plywalni dokonanej przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Itawie.





